PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z o.0.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

DZIAL LABORATORIUM
ul.T. Edisona 16, 44-102 Gliwice /
tel. (32) 401 14 40 KO T
http:/www.pwik.gliwice.pl,
e-mail: labwody@pwik.gliwice.pl

PWK

Raport z badan zostat podpisany

elektronicznie przez:
Michat Marcin Brozek

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0016/2021/20/1

SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

Nazwa i adres Zleceniodawcy: 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5:

Nr zlecenia:

Miejsce/punkt pobierania probki
(prébek):

Rodzaj badanej prébki (probek):

0016/2021/20

SZPITAL TOSZEK, ul. GLIWICKA 5
- SUW-uzdatniona

- kran w kuchni

- ODDZIAL lll-d_kuchnia oddziatowa

woda do spozycia przez ludzi

Potwierdzenie spetnienia wymagan / Obszar regulowany aktualnymi

Cel badania Zleceniodawcy: przepisami prawa / RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017, poz. 2294 )

Nr protokotu pobrania/przyjecia: 0016/2021/20M1

Prébkobiorca: Pracownik Laboratorium nr uprawnienia 103/2016

Pobieranie prébki (prébek): Akredytowane

PN-1SO 5667-5:2017-10,

Metoda pobigrania; PN-EN ISO 194582007

Data pobierania: 06-12-2021
Data przyjecia probki (probek): 06-12-2021
Ocena prébki (probek) podczas Prawidiowy

przyjecia do Laboratorium:

Data rozpoczecia/zakonczenia 06-12-2021 - 09-12-2021

badania:
Data opracowania Raportu: 2021-12-13
llos¢ stron: 4

Informacje dodatkowe:
Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan akredytowanych AB 814,
Wyniki badan oznaczone znakiem "<" lub ">" nie sg wynikami, a rezultatami badan. Wyniki i rezultaty badan dotycza probki pobranej | badanej.
Protokét z pobierania probki/prébek jest dostepny w Laboratorium, W trakcie pobierania probki/probek | prowadzenia badan nie wystapily zadne okolicznosci, ktére
mogtyby mie¢ wpltyw na wynik/rezultat analiz
Bez pisemne|j zgody Laboratorium raportu z badan nie mozna kopiowac inaczej jak tylko w calosci.
Aktualny zakres akredytacji Laboratowium PWIK Sp z 0. 0. nr AB B14 jest dostepny w siedzibie laboratorium lub na stronach internetowych www pwik.gliwice.pl,
www.pca, gov.pl
UWAGI:
BRAK

Rozdzielnik:

1. Zleceniodawca
2. Laboratorium-AL
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0016/2021/20/1

Miejsce/Punkt pobierania prébki

SZPITAL TOSZEK, ul. GLIWICKA 5 - SUW-uzdatniona

Numer identyfikacyjny prébki

0016/2021/20111

Oznakowanie probki przez Klienta

Data rozpoczecia - Data zakonczenia

06-12-2021 - 09-12-2021

L.p. Parametr/Metoda badan

Status
badania’

Jednostka

Wartos¢
parametryczna®

Zakres metody

Wyniki badan/Niepewnosé?

Barwa
1 [PN-EN ISO 7887:2012
Metoda C

AZ

ma/l

5-80

<5

Metnosc
PN-EN I1SO 7027-1:2016-09

AZ

NTU

0.2-100

040+ 0.1

pH
PN-EN ISO 10523:2012

AZ

6.5-9.5

2.0-12.0

7.7 0.5 (t=16.7°C)

Przewodnos¢ elektryczna
4 |wlasciwa w 25°C
PN-EN 27888:1999

AIZ

pSiem

2500

10-19999

995 + 70 (t=15.8°C)

Zelazo
PN-EN I1SO 11885 2009

AZ

ug/l

200

2-3000

27.7+6.9

Bakterie grupy coli
6 |PN-EN ISO 9308-1:2014-12/
PN-EN ISO 9308-1/A1:2017

AZ

jtk/100m

Clostridium perfringens
7 |(tacznie ze sporami)
PN-EN 1SO 14189:2016-10

AlZ

jtk/100ml

rEnterokokl
PN-EN ISO 7899-2:2004

ANZ

jtk/100m

Escherichia coli
g9 |PN-EN ISO 9308-1:2014-12/
PN-EN ISO 9308-1/A1:2017

ANZ

jtk/100m

Ogélna liczba
mikroorganizmoéw w temp.
(22£2)°C po 72h

PN-EN 1SO 6222:2004

10

AZ

jtk/1m

bnz*

2+[0;9]

Miejsce/Punkt pobierania probki

SZPITAL TOSZEK, ul. GLIWICKA 5 - kran w kuchni

Numer identyfikacyjny probki

0016/2021/20/1/2

Oznakowanie probki przez Klienta

Data rozpoczecia - Data zakoriczenia

06-12-2021 - 09-12-2021

L.p. Parametr/Metoda badan

Status
badania’

Jednostka

Wartose
parametryczna?

Zakres metody

Wyniki badan/Niepewnosdé?

Barwa
1 |PN-EN ISO 7887:2012
Metoda C

AZ

mg/l

15

5-80

<5

2 Metnosc¢
PN-EN ISO 7027-1:2016-09

AZ

NTU

1.0

0.2-100

0.42+0.12

pH
PN-EN ISO 10523:2012

AZ

6.5-9.5

2.0-12.0

75104 (t=17.0°C)

Przewodnosé¢ elektryczna
4 |wlasciwa w 25°C
PN-EN 27888:1999

AIZ

uSfem

2500

10-19999

1001 70 (1=15.9°C)

5 Zelazo
PN-EN ISO 11885: 2009

AZ

ugf

200

2-3000

231+58

Bakterie grupy coli
6 |PN-EN ISO 9308-1:2014-12/
PN-EN ISO 9308-1/A1:2017

AZ

jtk/100ml
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pr SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0016/2021/20/1

Clostridium perfringens
7 |(lacznie ze sporami) AZ jtk/100ml 0 = 0
PN-EN ISO 14189:2016-10
8 Enterokoki

PN-EN ISO 7899-2:2004
Escherichia coli

9 |PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ AIZ jtk/100ml 0 - 0
PN-EN 1SO 9308-1/A1:2017
Ogélna liczba

10 :22:;)?;9::3;":‘" wtemp. AIZ jtk/1ml bnz* - 3x[1;10]

PN-EN 1SO 6222:2004

AZ jtk/100ml 0 : 0

= SZPITAL TOSZEK, ul. GLIWICKA 5 - ODDZIAL Ill-d_kuchnia
Miejsce/Punkt pobierania prébki e
Numer identyfikacyjny prébki 0016/2021/20/1/3
Oznakowanie probki przez Klienta -
Data rozpoczecia - Data zakorczenia 06-12-2021 - 09-12-2021
L P tr/Metoda badan St Jednostka arcks Zakres metod Wyniki badan/Niepewnosé&?
Lk arametrivetoda-hada badania’ parametryczna? Y ke
Barwa
1 |PN-EN ISO 7887:2012 AJZ mg/l 15 5-80 <5
Metoda C
Metnosé
2 PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 AJZ NTU 1.0 0.2-100 064+0.18
pH L = ®,
3 |PN-EN ISO 10523:2012 AIZ - 6.5-9.5 2.0-12.0 7.5+04 (t=18.8°C)
Przewodnos¢ elektryczna
4 |wlasciwa w 25°C AIZ pS/em 2500 10-19999 1012 £ 71 (t=17.9°C)
PN-EN 27888:1999
5 |Selaxo AIZ ugl! 200 2-3000 51113

PN-EN ISO 11885: 2009
Bakterie grupy coli

6 |PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ AJZ jtk/100ml ] - 0
PN-EN ISO 9308-1/A1:2017
Clostridium perfringens

7 |(lacznie ze sporami) AIZ jtk/100ml 0 - 0
PN-EN ISO 14189:2016-10
Enterokoki

PN-EN ISO 7899-2:2004
Escherichia coli

9 |PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ AIZ jtk/100ml 0 - 0
PN-EN 1SO 9308-1/A1:2017
Ogélna liczba

10 ;;;“;;‘fg-‘ﬁ:‘i’;,? AR AZ jtk/ml bnz* . 1£(0; 8]
PN-EN 1SO 6222:2004

AIZ jtk/100ml 0 - 0

Objasnienia:

1) Status badania:

A — metoda akredytowana

Z — metoda zatwierdzona przez Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach ( Decyzja nr NS/HK-4566-3/D/-152/20)
2) Wartos¢ parametryczna:

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie lub NDWW - Najwyzsza Dopuszczalna Warto$¢ Wskaznika wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294 z dnia 7 grudnia 2017)

3) Liczba za podanym wynikiem po symbolu + przedstawia warto$¢ niepewnosci rozszerzonej ,U" obliczonej dla wspolczynnika rozszerzenia k=2, co
odpowiada przedziatowi ufnosci ok. 95%.

Podana wartos¢ uwzglednia niepewno$¢ zwiazana z pobieraniem probki.
Znak , <, oznacza wynik ponizej dolnego zakresu pomiarowego

jtk - jednostki tworzace kolonie
*) — bnz — bez nieprawidiowych zmian — parametr: Ogélna liczba mikroorganizmow
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mn SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0016/2021/20/1

Uwagi: Barwa - PN-EN ISO 7887:2012, badanie wykonane metodg C z zastosowaniem saczkéw membranowych PORAFIL -
wielko$¢ porow 0,45um, $rednica 47 mm.

Odczyn - PN-EN ISO 10523:2012 -pomiar wykonano z automatyczna kompensacja temperatury.

Przewodnosc elekiryczna wiasciwa w temperaturze 25 °C - PN-EN 27888:1999 - pomiar wykonano z automatyczng kompensacja
temperatury.

Metale -Mineralizacja kwasem HNO3(7ml/50 ml probki-Utrwalenie HNO3(1ml/100mI prébki)/probki mineralizowane saczone
Ogélna liczba mikroorganizmow w 22st. C (+/-2) po 72h - PN-EN 1SO 6222:2004 - wg RMZ (Dz. U. 2017, poz. 2294) - zalecana
wartos¢: <100 jtk dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Autoryzowal/a w obszarze badan fizykochemicznych: Zatwierdzit/a:
inz Czyz Malgorzata Z upowaznienia mgr Brozek Michal
Staszy specjalista ds. analiz fizykochemicznych Koordynator sekcji badan mikrobiologicznych

(zatwierdzone certyfikatem kwalifikowanym)

Autoryzowal/a w obszarze badan mikrobiologicznych:
mgr Brozek Michat
Koordynator sekcji badan mikrobiologicznych

KONIEC RAPORTU

F-01/KJ-7.8 wyd. nr 01 z dnia 2020-01-13 Str. 4/4



PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

DZIAL LABORATORIUM
ul.T. Edisona 16, 44-102 Gliwice
tel. (32) 401 14 40
http://www.pwik.gliwice.pl,
e-mail: labwody@pwik.gliwice.pl

P

Raport z badan zostat podpisany

elektronicznie przez:
Michat Marcin Brozek

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0016/2021/20/2

SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Nr zlecenia:

Miejsce/punkt pobierania probki
(probek):

Rodzaj badanej probki (probek):

44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5;
0016/2021/20

SZPITAL TOSZEK, ul. GLIWICKA 5
- SUW-uzdatniona

- kran w kuchni

- ODDZIAL lll-d_kuchnia oddzialowa

woda do spozycia przez ludzi

Potwierdzenie spetnienia wymagan / Obszar regulowany aktualnymi

Cel badania Zleceniodawcy: przepisami prawa / RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017, poz. 2294 )

Nr protokotu pobrania/przyjecia: 0016/2021/20/2
Probkaobiorca: Pracownik Laboratorium nr uprawnienia 103/2016
Pobieranie prébki (prébek): Akredytowane

PN-ISO 5667-5:2017-10,
PN-EN ISO 19458:2007

Metoda pobierania:
Data pobierania: 06-12-2021
Data przyjecia prébki (probek): 06-12-2021

Ocena prébki (prébek) podczas

przyjecia do Laboratorium: Prawidiowy

Data rozpoczecia/zakonczenia 06-12-2021 - 09-12-2021

badania:
Data opracowania Raportu: 2021-12-13
llos¢ stron: 3

Informacje dodatkowe:
Niniejsze sprawozdanie z badarn zawiera wyniki badar akredytowanych AB 814,
Wyniki badar oznaczone znakiem "<" lub ">" nie sg wynikami, a rezultatami badan. Wyniki i rezultaty badan dotycza probki pobranej | badanej.
Protokét z pobierania probki/probek jest dostepny w Laboratorium. W trakcie pobierania prébki/prébek i prowadzenia badarn nie wystapily zadne okolicznosci, ktdre
moeglyby mie¢ wplyw na wynik/rezultat analiz.
Bez pisemnej zgody Laboratorium raportu z badan nie mozna kopiowacé inacze] jak tylko w catosci.
Aktualny zakres akredytacji Laboratowium PWIK Sp z o. o, nr AB 814 jest dostepny w siedzibie laboratorium lub na stronach internetowych www.pwik. gliwice. pl,
www.pca.gov.pl
UWAGI:
BRAK

Rozdzielnik:

1. Zleceniodawca
2. Laboratorium-AL
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CIrYE

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0016/2021/20/2

Miejsce/Punkt pobierania prébki

SZPITAL TOSZEK, ul. GLIWICKA 5 - SUW-uzdatniona

Numer identyfikacyjny prébki

0016/2021/20/2/1

Oznakowanie probki przez Klienta

Data rozpoczecia - Data zakoriczenia

06-12-2021 - 09-12-2021

L.p. Parametr/Metoda badan bj:!:::isa’ Jednostka par;'::irtt;iin 2 Wyniki badan/Niepewnosé?
Smak . akceptowalny -
! |PB-06/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020 hAING bz Aliceptonsiny
Zapach akceptowalny -

2 |PB-06/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020 Al ) B akeapigwainy
Miejsce/Punkt pobierania prébki SZPITAL TOSZEK, ul. GLIWICKA 5 - kran w kuchni
Numer identyfikacyjny prébki 0016/2021/20/2/2
Oznakowanie probki przez Klienta -

Data rozpoczecia - Data zakonczenia 06-12-2021 - 09-12-2021
L.p. Parametr/Metoda badan ba;aa::isa‘ Jednostka para‘i'vni:t;icz'n 22 Wyniki badar/Niepewnosé?
1 |Sraak NA/NZ - akceptowalny - akceptowaln
PB-06/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020 b.n.z Y
Zapach . akceptowalny -
2 |PB-08/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020 RIS i akceptowainy
: SZPITAL TOSZEK, ul. GLIWICKA 5 - ODDZIAL Ill-d_kuchnia
Miejsce/Punkt pobierania probki ke
Numer identyfikacyjny probki 0016/2021/20/2/3
Oznakowanie probki przez Klienta -
Data rozpoczecia - Data zakonczenia 06-12-2021 - 09-12-2021
Status Wartos¢ : i S
L.p. Parametr/Metoda badan badania’ Jednostka parametryczna? Wyniki badan/Niepewnosé?
§ [2mak NA/NZ HheEplayEing = akceptowalny
PB-06/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020 b.nz
Zapach akceptowalny -
2 |PB.06/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020 NAINZ : bz SkeEplawEiY

Objasnienia:

1) Status badania:

NA - metoda nieakredytowana, nieobjeta systemem jakosci wg PN ISO 17025:2018-02 i niezatwierdzona przez Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
2) Wartos¢ parametryczna:

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294 z dnia 7 grudnia 2017)

- parametr Zapach/Smak - ( bnz ) bez nieprawidlowych zmian i akceptowalny przez konsumentow

Uwagi: BRAK
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‘&5 SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0016/2021/20/2
GLNE .

Autoryzowal/a w obszarze badan fizykochemicznych: Zatwierdziv/a:
inz Czyz Malgorzata Z upowaznienia mgr Brozek Michat
Staszy specjalista ds. analiz fizykochemicznych Koordynator sekcji badan mikrobiologicznych

(zatwierdzone certyfikatem kwalifikowanym)

KONIEC RAPORTU
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